
РЕЗУЛТАТИ ЛАБПРАТПРИЈСКПГ ИСПИТИВАОА ХИГИЈЕНСКЕ ИСПРАВНПСТИ ВПДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ ВПДПВПДА МЛАДЕНПВАЦ 
У JУНУ 2018. ГПДИНЕ 
ГРАДСКИ ЗАВПД ЗА ЈАВНП ЗДРАВЉЕ, БЕПГРАД 

Датум 
узпркпваоа 

Местп узпркпваоа Адреса Оцена узпрка Утврђена пдступаоа*/Дпминантни узрпк неисправнпсти** 

04.06.2018. Извприщте Брестпвица Селп Кпвашевац бб Безбедан Ппвећане кпнц. гвпжђа и мангана 

04.06.2018. ПШ Кпста Ђукић Ул. Краља Петра  I 
339 

Безбедан Ппвећана кпнц. мангана 

04.06.2018. Бунар Кланица Краља Петра I бр. 62 Не пдгпвара Ппвећане кпнц. мангана 

04.06.2018. Резервпар I, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Безбедан Ппвећана кпнц. мангана 

04.06.2018. Резервпар II, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Безбедан 
Ппвећан степен мутнпће, ппвећанa кпнц. ампнијака и гвпжђа, 

и ппвећанпг укупнпг брпја аер.мез.бактерија 

13.06.2018. Извприщте Брестпвица Селп Кпвашевац бб Безбедан Ппвећана кпнц. гвпжђа и мангана 

13.06.2018. Извприщте Серава Карађпрђева бб Безбедан 
Ппвећане електрппрпвпдљивпсти, кпнцентрације ампнијака,  

и гвпжђа 

13.06.2018. Ваздущни вентил 
Рајкпвац 

Ул. Светплика 
Ранкпвића 124 

Безбедан Ппвећане кпнц. ампнијака, нитрита и гвпжђа 

13.06.2018. Бунар Кланица Краља Петра бр. 62 Безбедан Ппвећане кпнц. гвпжђа и мангана 

13.06.2018. Резервпар Влащка  Ул. Влащка бб Не пдгпвара Присуствп clostrid. sporogenes 

13.06.2018. Резервпар I, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Пдгпвара / 

13.06.2018. Резервпар II, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Безбедан Ппвећан степен мутнпће, ппвећанa кпнц. ампнијака и гвпжђа 

13.06.2018. Рестпран Каравађп Ул. Вука Карачића 74 Безбедан Ппвећане кпнц. гвпжђа 

13.06.2018. Пекара „Стара пекара“ Ул. Краља Петра I бр. 
125 

Безбедан 
Ппвећана електрппрпвпдљивпст, ппвећана кпнц. ампнијака, 

гвпжђа 

13.06.2018. Кафана кпд Ђукића Кајмакшаланска бр. 1 Безбедан Ппвећане кпнцентрације ампнијака и нитрита 

13.06.2018. ЈКП Младенпвац  Краљице Марије 32 Не пдгпвара Ппвећане кпнц. гвпжђа 

20.06.2018. Бунар Велика Крсна Велика Крсна Пдгпвара / 

20.06.2018. Бунар Селтерс Баоа Ул.Краља Петра I, 
бр.331 

Безбедан Ппвећане кпнц. мангана 

20.06.2018. Бунар Кпраћишка баоа селп Кпраћица бб Безбедан Ппвећана кпнц. ампнијака 

20.06.2018. Бунар Г-1, станица II диз. селп Границе бб Безбедан Ппвећана кпнц. слпбпднпг резидуалнпг хлпра 

20.06.2018. Перипница Селтерс баоа Ул. Краља Петра I, 
340/а 

Не пдгпвара Присуствп pseudomonas aeruginosa 



20.06.2018. ЈКП Младенпвац  Краљице Марије 32 Безбедан Ппвећане кпнцентрације ампнијака,  и нитрита 

20.06.2018. Резервпар Границе ул. Никпле Пащића Безбедан Ппвећан укупан брпј аер.мез.бактерија 

20.06.2018. Резервпар I, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Пдгпвара / 

20.06.2018. Резервпар II, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Пдгпвара / 

20.06.2018. Бунар Селп Кпвашевац Селп Кпвашевац бб Безбедан Ппвећане кпнц. мангана 

27.06.2018. Извприщте Брестпвица Селп Кпвашевац бб Не пдгпвара Ппвећане кпнц. гвпжђа 

27.06.2018. Извприщте Кпвашевац Ул. Кпвашевац бб Безбедан Ппвећана кпнц. ампнијака и мангана 

27.06.2018. Ваздущни вентил 
Рајкпвац 

Ул. Светплика 
Ранкпвића 124 

Безбедан Ппвећана кпнц. слпбпднпг резидуалнпг хлпра 

27.06.2018. Извприщте Серава Карађпрђева бб Безбедан 
Ппвећана електрппрпвпдљивпст и  

ппвећане кпнц. ампнијака и гвпжђа 

27.06.2018. Кафана кпд Ђукића Кајмакшаланска бр. 1 Безбедан Ппвећане кпнцентрације ампнијака 

27.06.2018. Рестпран Каравађп Ул. Вука Карачића 74 Безбедан Ппвећане кпнц. нитрита и гвпжђа 

27.06.2018. ЈКП Младенпвац  Краљице Марије 32 Не пдгпвара Присуствп enterobacter sp.,  pseudomonas aeruginosa 

27.06.2018. Резервпар Влащка  Ул. Влащка бб Безбедан Ппвећан степен мутнпће, ппвећане кпнц. гвпжђа и мангана 

27.06.2018. Резервпар I, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Пдгпвара / 

27.06.2018. Резервпар II, селп 
Младенпвац 

Ул. Милутина 
Миланкпвића 

Безбедан Ппвећан степен мутнпће, и ппвећане кпнц. гвпжђа и мангана 

 
*У пднпсу на пдредбе Правилника п хигијенскпј исправнпсти впде за пиће („Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99), за узпрке пцеоене пценпм 
„безбедан“. 
**За узпрке пцеоене пценпм „не пдгпвара“. 
/ - није утврђенп пдступаое/неисправнпст. 
 
На пснпву пбрађених резултата лабпратпријскпг испитиваоа впде и праћеоа стаоа у впдпвпду кпјим управља ЈКП «Впдпвпд и канализација» 
Младенпвац у јуну 2018. гпдине, кап и тпкпм претхпднпг вищегпдищоег перипда праћеоа, сматрамп да регистрпвана пдступаоа у узпрцима 
кпји су пцеоени кап безбедни, немају здравствени знашај или нису дпсегла вреднпсти кпје би мпгле щтетнп утицати на здравље кприсника. 
 
Пцена квалитета впде у ппгледу безбеднпсти, пднпснп мпгућнпсти кприщћеоа је дпнета на пснпву релевантних критерујума: Правилника п 
хигијенскпј исправнпсти впде за пиће (“Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99), Закпна п безбеднпсти хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/09), Закпна п 
Јавнпм здрављу („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016), Директиви Еврппске уније п впди намеоенпј за људску пптрпщоу (COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC 
of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption) и преппрукама Светске здравствене прганизације (WHO Guidelines 
for Drinking Water, 4th edition, 2011.). 



 
Тренутнп стаое квалитета впде из младенпвашкпг впдпвпда захтева даље систематскп праћеое и предузимаое дпступних технишкп-
технплпщких мера за ппбпљщаое стаоа. Планираним прикљушеоем мреже впдпвпда у Младенпвцу на дистрибутивни систем регипналнпг 
впдпвпда Макищ-Младенпвац, кпји је у изградои, пшекује се дугпрпшнп ппправљаое квалитета впде за пиће. 


